BUREAU
VERITAS

Einheitenzertifikat

Hersteller / Antragsteller: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335

Israel
Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaikwechselrichter
Name der EZE: SE3K SE4K SE5K SE6K
Wirkleistung (Nennleistung bei
Nennbedingungen) [W]: 3000 4000 5000 6000
Name der EZE: SE7K SE8SK SE9K SE10K
Wirkleistung (Nennleistung bei
Nennbedingungen) [W]: 7000 8000 9000 10000
Name der EZE: SE12.5K SE15K SE16K SE17K
Wirkleistung (Nennleistung bei
Nennbedingungen) [W]: 12500 15000 16000 17000
Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaikwechselrichter mit Hochsetzsteller:
Name der EZE: SE3K-RWB SE4K-RWB SE5K-RWB -
Wirkleistung (Nennleistung bei
Nennbedingungen) [W]: 3000 4000 5000 -
Typ Erzeugungseinheit: Hybridwechselrichter:
Name der EZE: SESK-RWS SE7K-RWS SESK-RWS SE10K-RWS
Wirkleistung (Nennleistung bei
Nennbedingungen) [W]: 5000 7000 8000 10000
Bemessungsspannung: 230 / 400 V; N; PE (dreiphasig)
Firmwareversion: Ab DSP1: 1.13/DSP2: 2.20
Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 = Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsaniagen am Niederspannungsnetz
Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen — Niederspannung
Richtlinien: Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Die oben bezeichneten Eigenerzeugungseinheiten wurden nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel
geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfiillt:

o Nachweis zuldssiger Netzriickwirkungen

» Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten

o  Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz

o  Nachweis der PAv,E-Uben/vachung

e  Nachweis der dynamischen Netzstiitzung

e  Nachweis der Teilnahmeféhigkeit am Erzeugungsmanagement / Netzsicherheitsmanagement

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

e Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
s Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise)

Berichtsnummer: 10TH0222-VDE0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Zertifikatsnummer: U21-0240 2 \ ~Ausstellungsdatum: 2021-03-12
§ .,r

Zertifizierungsstelle

'I 4 ) oy (( Deutsche
o - 4 | Akkreditierungsstelle
Thamas.| ammmel D-E-12024-01-00

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Gonsumer Produgls Services Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genshmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com

Cansumer Products Services Germany GmbH  Tel: +49 40 74041-0 www,bureauveritas.de/cps




Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_o

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller:

SolarEdge Technologies Ltd.

1 HaMada Street
Herzliya 4673335
Israel

Typ Erzeugungseinheit:

Photovoltaikwechselrichter

Name der EZE: SE3K SE4K SES5K SE6K
Wirkleistung [W]: 3000 4000 5000 6000
Scheinleistung [VA]: 3000 4000 5000 6000
Bemessungsspannung [V]: 230 /400 3 wires, N, | 230/400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N,
PE PE PE PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 5 6,5 8 10
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom lk» [A]: 5 6,5 8 10
Name der EZE: SE7K SE8K SE9K SE10K
Wirkleistung [W]: 7000 8000 9000 10000
Scheinleistung [VA]: 7000 8000 9000 10000
Bemessungsspannung [V]: 230/ 400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, | 230 /400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N,
PE PE PE PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 11,5 13 14,5 16
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik~ [A]: 11,5 13 14,5 16
Name der EZE: SE12.5K SE15K SE16K SE17K
Wirkleistung [W]: 12500 15000 16000 17000
Scheinleistung [VA]: 12500 15000 16000 17000
Bemessungsspannung [V]: 230/400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, | 230 /400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N,
PE PE PE PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 20 23 25,5 26
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik [A]: 20 23 255 26
Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaikwechselrichter mit Hochsetzsteller:
Name der EZE: SE3K-RWB SE4K-RWB SE5K-RWB -
Wirkleistung [W]: 3000 4000 5000 -
Scheinleistung [VA]: 3000 4000 5000 -—-
Bemessungsspannung [V]: 230/ 400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, -
PE PE PE
Bemessungsstrom (AC) |- [A]: 5 6,5 8 --
Anfangs- --
Kurzschlusswechselstrom Ik [A]: 5 6,5 8
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht tiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0

Typ Erzeugungseinheit:

Hybridwechselrichter

Name der EZE: SE5K-RWS SE7K-RWS SE8SK-RWS SE10K-RWS
Wirkleistung [W]: 5000 7000 8000 10000
Scheinleistung [VA]: 5000 7000 8000 10000
Bemessungsspannung [V}: 230/ 400 3 wires, N, | 230/400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N, | 230/ 400 3 wires, N,
PE PE PE PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 5 6,5 8 10
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik [A]: 5 6,5 8 10

Firmware Version:

Ab DSP1:1.13/DSP2:2.20

Messzeitraum:

2015-09-08, 2015-05-30 to 2016-06-03,2017-01-26, 2017-05-05,
2019-10-13 to 2019-12-10, 2021-01-12 - 2021-01-27

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:

Die Erzeugungseinheit verfligt {iber einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische
Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbriicke und zwei
Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.

5.4.2 Wirk- / Scheinleistungsbereich
(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: Pemax [W] Semax [VA] | Pemax [W] Semax [VA] | Pemax [W] Semax [VA]
bei cos ¢ = |beicos ¢ = |beicos ¢ bei cos ¢ bei cos ¢ bei cos ¢
1 1 untererregt = untererregt = iibererregt = 0,9 | ibererregt = 0,9
0,9 0,9
SE3K / SE3K-RWB 3008,9 3014,4 2697,9 3035,0 2689,7 2955,6
SE4K / SE4AK-RWB 5013,6 5016,9 4508,5 5047,1 44740 4936,5
SE5K / SESK-RWB / SE5K-RWS 5013,6 5016,9 4508,5 5047,1 44740 4936,5
SE6K 6015,6 6017,2 54146 6045,7 54171 59834
SE7K / SETK-RWS 7993,0 7993,3 7191,2 8017,9 7234,3 79939
SE8K / SEBK-RWS 9036,7 9037,0 8098,2 9070,8 8079,5 8898,9
SE9K 9036,7 9037,0 8098,2 9070,8 8079,5 8898,9
SE10K / SE10K-RWS 9960,2 9960,6 8988,2 10041,4 8930,4 9886,7
SE12.5K 124671 12467,7 11279,3 12589,4 11269,6 12465,5
SE15K 15006,4 15006,8 13474,8 15062,0 13453,5 14882,5
SE16K 16035,2 16035,6 14386,2 16067,4 144279 15946,4
SE17K 16960,5 16960,9 15338,0 17079,4 15375,6 16997,2
Anmerkung:

Bei cos ¢ = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.
Fir die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert.
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E@m Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

5.4.8 Blindleistungsbezug
(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: SE17K

Wirkleistung 40 - 60 % Pemax SEmax
COS (@ untererregt 0,897 0,897
COS ) ibererregt 0,903 0,903
COS @ Einslellwert 0,900 0,900
COS 0 untererregt 0,948 0,948
COS ( ibererregt 0,951 0,951
COS @ Einstellwert 0,950 0,950

5.4.8.3 Blindleistungsiibergangsfunktion — Standard-cos ¢ (P)-Kennlinie

Name der EZE: SE17K

Wirkleistung Pemax soitwert [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100"
Wirkleistung Pemax [%] N/A 20,21 | 30,18 | 40,10 | 50,05 | 60,00 | 69,80 | 79,81 | 89,72 99,63
COS @ Soliwert VON PEmax N/A 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,979 [ 0,959 | 0,939 | 0,919 0,899
COS @ Messwert N/A 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,990 | 0,980 | 0,970 | 0,960 0,950

Nach VDE 0124-100 wird eine Genauigkeit von cos ¢ 0,01 bei der Uberprifung der Blindleistungsiibergangsfunktion benétigt. Die
Standard-cos @-(P)-Kennlinie wird eingehalten.

*Fir die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird die Wirkleistung Pemax reduziert.
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prifbericht fur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

5.2.2 Schalthandlungen

SE17K L1 L2 L3
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primdrenergietrager) ki 0,159 0,132 0,113
Nicht Nicht Nicht
zutreffend | zutreffend | zutreffend
bei bei bei
Ungunstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen ki Umrichtern | Umrichtern | Umrichtern
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primérenergietréger) ki 0.217 0,180 0,155
Ausschalten bei Bemessungsleistung ki 0,040 0,340 0,350
Schlechtester Wert aller Schaltvorgdnge ki 0,217 0,340 0,350
5.2.3 Flicker fiir Bemessungsstrome >75A (bei SCR = 20)
Netzimpedanzwinkel wk 30° 50° 70° 85°
Anlagenflickerbeiwert cy 0,0204 0,0192 0,0177 0,0167
Kurzzeitfticker Ps; 0,4072 0,3848 0,3550 0,3350
Flickerfaktor k(fk) 0,0183 0,0173 0,0160 0,0151
Spannungsanderungsfaktor k(uyk) 0,0163 0,0162 0,0147 0,0143

5.2.4.1 a) Oberschwingungen
Die Eigenerzeugungseinheiten SE3K, SE3K-RWB, SE4K, SE4K-RWB, SE5K, SES5K-RWS, SESK-RWB, SE6K, SE7K, SE7K-
RWS, SE8K, SE8K-RWS, SE9K, SE10K / SE10K-RWS halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) ein,

Die Eigenerzeugungseinheiten SE12.5K, SE15K, SE16K, SE17K halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-12 (VDE
0838-12) ein.
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\) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_o

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE3K / SE3K-RWB

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] | Ih[%] h[%] | Ih[%] Ih [%] 1h [%] th{%] | Ih[%] | Ih[%] Ih[%] | 1h[%]

1 15,2 16,82 22,98 | 31,65 41,16 51,17 | 61,24 | 71,49 | 81,88 | 91,75 | 102,68
2 0.2 0,23 0.19 0,28 0,32 0,42 04 043 0,42 0,55 0,73
3 1,89 1,87 1,92 21 1,98 1,45 1,25 1,45 1,36 1,23 0,92
4 0,18 0,17 0.21 0,22 0,25 0,25 0,31 0,36 0,39 0,38 0,44
5 4,83 4,3 3,09 3,23 3.61 4,49 5,89 6,17 5,77 5,06 4,38
6 0,16 0,17 0,15 0,14 012 0,14 0,17 0,2 0,2 0,22 0,33
7 4,08 4,07 42 4,62 1,82 2,12 2,67 2,14 2,21 312 3,75
8 0,07 0,07 0,07 0.13 0,14 0.1 0,09 0,09 0.13 0,12 0,08
9 0,84 0,84 0,85 0,76 0,67 0,91 1,06 1,25 1,06 0,77 0,65
10 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,07 0,11 0,11 0,1 01 0,11
11 1,71 1,67 1,55 1,14 0,74 1,48 2,12 2 1,37 1,49 1,6
12 0,07 0.07 0,07 0,09 0,05 0,07 0,06 0.1 0.15 0,16 0,14
13 0.84 0,83 0,83 0,99 0,87 0,78 0,96 0,68 1,23 1,09 1,29
14 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,1 0,11 0,12
15 0,31 03 0,28 0,26 0,35 0,28 0,23 0,34 0,44 0.46 0,28
16 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,13
17 0,35 0,32 0,33 042 0,36 0,37 0,88 06 0,88 0,79 0,39
18 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0.05 0.13
19 0,28 0,28 0,28 034 0,72 0,19 01 0,61 0,57 0,82 0,62
20 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0.05 0,05 0,08 0,07 0,06 0,08
21 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,16 0,15 0,25 0,2 0.09 0,17
22 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
23 0,31 0,31 0,32 0,33 0,32 0,34 0,68 0,39 0,52 0,34 0,45
24 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,04
25 0,38 0,39 0,38 0.38 0,53 0,44 0,39 0,46 0.5 0,53 042
26 0.03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,04
27 0,1 0,11 0.11 0,11 0,11 0,14 0,15 0,09 0,14 0.15 0,18
28 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04
29 0,13 0,15 0,17 0.18 0,34 0,16 0,46 028 0,23 0,26 0,36
30 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03
31 0,05 0,07 0,1 0,13 0,16 0,25 0.11 0,21 0,31 0,12 0,21
32 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04
33 0,03 0,03 0,05 0.06 0,07 0,1 0,12 0,08 0,12 0,12 0.1
34 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
35 0,04 0,04 0,07 0,09 0,23 0.1 0,22 0,21 0,15 0,25 0.15
36 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
37 0,04 0,04 0,06 0,09 0,06 0.19 0,08 0,12 0,17 0,15 0,19
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[‘@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

(HUREAU]
[VERITAS |

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*
38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05
39 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,08 012 0,05
40 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03
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{@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[UUREA]

E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020 o
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
5.2.4.1 b} Zwischenharmonische
P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] Ih [%] Ih [%] th [%] ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,35 0,27 0,23 0,20 0,30 0,32 0,36 0,45 0,48 0,56 0,58
125 0,18 0,16 0,18 0,16 0,20 0,22 0,21 0,24 0,29 0,32 0,36
175 0,14 0,13 0,13 0.14 0,19 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,29
225 0,12 0,11 0,10 0,13 0,14 0,15 0,14 0,18 0,19 0,21 0,23
275 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,19 0,21 0,19 0,21
325 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18
375 0,11 0,09 0,08 0,11 0,13 0,14 0,14 0,16 0,19 0,16 0,17
425 0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11 0,13 0,15 0,14 0.14
475 0,09 0,08 0,08 0,10 0,10 0.09 0,09 0,12 0,13 0,14 0,14
525 0,10 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,13
575 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,12
625 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 012 0,12 0,14 0,12
675 0,09 0,07 0,06 0,08 0,11 0,11 0,10 0.1 0,12 0,12 0,12
725 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11
775 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0.09 0,10
825 0,08 0,08 0,09 0,10 0.1 0,11 0,10 0,11 0,09 0,10 0,09
875 0,08 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11
925 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,07 0,09 0,10 0,09
975 0,08 0,06 0,05 0,06 0,08 0,10 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08
1025 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08
1075 0,07 0,06 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08
1125 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09
1175 0,07 0.06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09
1225 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
1275 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
1325 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
1375 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
1425 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
1475 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07
1525 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06
1875 0,06 0,05 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07
1625 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05
1675 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
1725 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
1775 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,09 0,07 0,08 0,07
1825 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06
1875 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06
1925 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05

Seite 8 von 40



[ I
1@ 1 Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fur Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0
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1975 | 005 | 004 | 003 | 004 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005
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(\@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[SUREr]
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E.4 und E.5 Anforderungen an den Prufbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_o

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften®

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%)] Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] h[%] | 1h[%] th[%] | Ih[%] Ih{%] | Ih{%]

2,1 0,12 0,11 0,10 0,11 0,15 0,19 0,14 0,20 017 0,22 0,19
23 0,09 0,09 0.09 0,10 0.15 0,15 0.12 0,16 0.14 0,18 0,14
25 0,11 0,10 0,09 0,09 0,12 0,18 0,13 0,14 0,14 0,12 0,14
27 0,12 0,13 0,11 0,11 0,13 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14
29 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,16 0,14 0,11 0,13 0,12 0,12
3,1 0,13 0,13 0,12 0,13 0,15 019 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13
33 0,19 0,20 0,19 0.19 0,22 0,21 0,19 0,16 0,17 0.17 0,18
35 0,17 0,17 0,18 0,21 0,22 0,22 0,20 0,19 0,15 017 0,16
37 0,42 043 0,42 0.41 043 0,44 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41
39 2,81 2,80 2,75 272 2,73 2,75 2,75 2,76 2,77 2,80 2,82
4,1 0,30 0,31 0,32 0,35 0,37 0,36 0,32 0,31 0,30 029 0,30
43 0,35 0,37 0,36 0,36 0,36 0,42 0,33 0,32 0,30 0,31 0,29
4,5 0,38 0,40 0,41 0,41 0,40 0,41 0,34 0,30 0,33 0,31 0,28
4,7 0,23 0,24 0,27 0,27 0,24 025 0,23 024 0,24 0,23 0,22
49 0,20 0.21 0,22 0,23 0,22 0,22 0,20 0,17 0,19 0,18 017
51 0,49 0,49 0,50 0,48 0,49 0.49 0,47 0,48 0.48 0,48 0,49
53 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09
55 0,10 0,11 0.11 0.11 0.11 0,11 0.10 0,09 0,08 0,07 0,07
57 0,09 0,09 0,10 0.10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06
59 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05
6,1 0,06 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
6.3 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
6,5 0,04 0,04 0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
6,7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,9 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
73 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02
75 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02
7,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
79 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
8,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
83 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
85 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
8,7 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 5 A.

Die Oberschwingungswerte sind Makimalwerte aus allen Phasen.
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{g‘a) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
(U nEAU]
| VERITAS |

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE4K / SE4K-RWB

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] th [%] Ih [%] th [%]
1 11,6 14,95 22,59 32,84 40,97 50,19 61,34 70,59 79,71 90,59 | 102,08
2 0,09 0,34 0,83 0,22 0,16 0,42 0,22 0,17 0,23 0,13 0,31
3 7,45 7,87 9,21 9,19 6,53 6,09 6,02 5,32 4,68 4,08 4,43
4 0,09 0,09 0,42 0,23 0,13 0.21 0,15 0,14 0,14 0.1 0.14
5 3,05 2,68 1,78 3,31 3,77 3,36 3,04 2,66 2,16 1,66 1,57
6 0,04 0,08 0,12 0,15 0,14 017 0,14 0,06 0,08 0,07 0,11
7 2,25 2,21 217 1,2 2,47 2,82 2,52 2,61 2,51 2,21 2,26
8 0,04 0,03 0,04 0,18 0,07 0,14 0,11 0,05 0,05 0,05 0.1
9 0,76 0,67 0,54 1,59 117 1,21 1,08 1,15 1,21 1,11 1,25
10 0,03 0,03 0,03 0.2 0,09 0,12 0,12 0,06 0,04 0,04 0,08
11 1,07 1.02 09 1,24 1,74 1,58 1,2 0,99 1,14 1,36 1,41
12 0,03 0,04 0,05 0,19 0,14 0,09 0,07 0,05 0,05 0,04 0,06
13 0,29 0,26 0,28 0,83 09 0,67 0,67 0,41 0,37 0,65 0,71
14 0,03 0,04 0,04 0,15 0,09 0,08 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06
15 0,61 0,59 0,56 0,72 1.1 0,81 0,96 0,96 0,77 0,63 0,66
16 0,03 0,04 0,04 0,14 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06
17 0,21 0,22 0,23 0,53 0,42 0,55 0,34 0.53 0,44 0,31 0,36
18 0,03 0,04 0,04 0,12 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05
19 0,36 0,37 0,38 0,46 0,51 0,62 0,52 0,49 0,65 0,57 0,62
20 0,03 0,04 0,04 0,14 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05
21 0,16 0,17 017 0,18 0,35 0,22 0,31 0,18 0,33 0,32 0,34
22 0,03 0,04 0,04 0.1 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
23 02 0,21 0,22 0,23 0,32 0,39 0,39 0,37 0,21 04 0,42
24 0,03 0,04 0,03 0.1 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03
25 0,16 0,16 0,16 0,17 0,18 0,39 0,18 0,26 0,16 0,26 0,28
26 0,03 0,04 0,04 0,1 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
27 0,12 0,12 0,11 0,16 0,31 0,2 0,15 02 0,21 0,13 0,18
28 0,03 0,04 0,03 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
29 012 0,12 0,11 0,21 0,25 0,07 0.2 0,11 0,19 0,09 0,11
30 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03
31 0,1 01 0,1 0,16 0,09 0,16 0,17 0,11 0,17 0,13 0,12
32 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
33 0,07 0,08 0,09 0,15 0,17 0,14 0,07 0,14 0.1 0,14 0,12
34 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03
35 0,07 0,06 0,05 0,12 0,12 0,07 0,07 0,11 0,08 0,12 0,11
36 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
37 0,05 0,05 0,06 0,09 0,05 0,06 0,11 0,08 0.1 0,09 0,11
38 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
39 0,05 0,05 0,04 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,05 0,09
40 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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( L}f} ) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f[Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,05 0,05 0,06 0,07 0,27 0,49 0,82 0,7 0,48 0,44 0,42
125 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,13 0,41 04 0,18 0,19 0.21
175 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,11 0,32 0,37 0,12 0,11 0,11
225 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0.28 0,35 0,13 0,13 0,14
275 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,11 0.29 0,28 0,11 0,1 0.1
325 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,12 0,24 0,25 0,1 0,1 0,1
375 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,13 0.2 0,21 0,09 0,09 0,09
425 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,17 0,17 0,21 0,1 0.1 0,1
475 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,14 0,16 0,2 0,07 0,07 0,08
525 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,12 0,15 0,17 0,1 0,1 0,1
575 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,09 0,13 0,15 0,07 0,07 0,07
625 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,09 0,13 0,16 0,09 0,09 0,1
675 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0.1 0,14 0,07 0,06 0,06
725 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,11 0,14 0.1 0,1 0,11
775 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0.1 0,1 0,07 0,06 0,06
825 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,09 0,12 0,11 0,09 0,09 0.1
875 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0,07 0,06 0,06 0,05
925 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0.1 0,09 0,08 0,08 0,09
975 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,12 0,06 0,06 0,06 0,05
1025 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,1 0.1 0,08 0,09 0,09 0,09
1075 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05
1125 0,056 0,05 0,05 0,05 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1175 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05
1225 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08
1275 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,04 0,05
1325 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08
1375 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04
1425 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
1475 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04
1525 0,05 0,05 0,056 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07
1575 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04
1625 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06
1675 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
1775 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04
1825 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06
1875 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0.04 0,04 0,04
1925 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06
1975 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
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L%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[ oUREAL]
VERiTAT]

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHZz] Ih [%] th [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
21 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,11 0,12 0,12 0,11
23 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 0,11
25 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1
2,7 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0.1 0,11 0,1
29 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,14 0,11 0,12 0,11 01 0.1
3.1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12
33 0,13 0,13 0,13 0,12 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
35 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
37 0,13 0,13 0,13 012 0,15 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16
39 0,15 0,15 0,15 0,14 0,18 0,21 0,21 0,2 0,19 0,18 0,18
41 0,16 0,16 0,15 014 0,17 0,2 0,2 0,19 0,2 0,19 0,18
43 0,15 0,15 0,15 0,14 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18
4,5 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,2 0,18 0,18
47 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13
49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0.1 0.1 0,1 0.1 0,1
5,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
53 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0.07 0,06 0,06 0,06 0,06
9:5 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
57 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
59 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,02 0,02
6,5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
71 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 6,5 A.
Die Oberschwingungswerte sind lagifialwerte aus allen Phasen.
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

feuRenuY
e

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE6K

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] th [%] Ih [%] Ih [%]
1 6.9 10,39 20,1 30,07 40,43 50,07 59,62 69,43 79,41 89,35 | 100,34
2 0,34 0,52 0,26 0,44 0,42 0,37 0,35 0,38 0,49 0,37 0.4
3 2,83 3,34 2,76 1,65 1,29 0,85 0,56 0,43 0,44 0,39 0,38
4 0,04 0,05 0,16 0,11 0,16 0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09
5 1,14 0,78 1.5 1,36 0,97 0,64 0,39 0,31 0,32 0.29 0.3
6 0,04 0,07 0,11 0,06 0,11 0,06 0,05 0,04 0,04 0,08 0,03
7 117 1,16 0,62 1,35 1,25 1,1 0,88 0,71 0,71 0,68 07
8 0,05 0,05 0,11 0,11 0,04 0,11 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06
9 0,33 0,33 0,35 0.4 0.6 0,57 043 0,33 0,33 0,26 0,23
10 0,06 0,08 0,09 0,15 0,05 0,04 0,06 0,05 0,11 0,04 0,04
11 06 0,63 0,85 0,62 0,52 0,64 0,69 0,59 0,53 0,48 0,48
12 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,06 0,05 0,05 0,07 0,09 0,05
13 0,16 02 0,26 0,31 0,26 0,26 0,33 0,33 0,33 0,29 0,24
14 0,06 0,08 0.1 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,11 0,07 0,04
15 0,34 0,43 0,48 0,46 0,42 0,29 0,38 0,42 0,39 0,31 0,29
16 0,06 0,06 0,09 0.07 0,05 0,03 0,03 0,04 014 0.1 0,06
17 0,12 018 0.26 0,19 0,21 0,21 0,12 0,23 0,29 0,24 0,19
18 0,05 0,04 0,06 0,09 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04
19 0,19 0,31 0,22 0,27 0,23 0,27 0,18 0,27 03 0,24 0,18
20 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,1 0.1 0,06
21 0,1 0,17 0,18 0,11 0,12 0,16 0,15 0,09 0,18 0,18 0,15
22 0,04 0,04 0,1 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06
23 0,11 0,16 0,15 0,12 0,14 0,14 0,15 0,09 0,18 0,17 0,12
24 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
25 0,05 0,08 0,11 0,11 0,12 0,07 0,13 0,08 0,09 0,13 0,12
26 0,05 0,04 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,07 0,06 0,06
27 0,05 0,1 0,08 0,07 0,07 0,04 0,1 0,05 0,08 0,12 0,11
28 0,04 0,04 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04
29 0,07 0,04 0,04 0,05 0,03 0,08 0,07 0,08 0,04 0,1 0.09
30 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
31 0.04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07 0,03 0,08 0,05 0,07 0,08
32 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04
33 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,03 0,06 0,04 0,07 0,07
34 0,04 0,02 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
35 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,07 0,04 0,05
36 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03
37 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,05
38 0,03 0.03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03
39 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04
40 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04

Seite 14 von 40




(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[BUREAU]

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] Ih [%] In [%] I [%] In [%] In [%] In [%] I [%] In [%] In [%] In [%] I [%]
75 0,19 0,07 0,24 0,21 0,23 0,18 0,18 0,21 0,22 0,23 0,22
125 0,08 0,06 0,09 0,08 0,12 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
175 0,05 0,06 0,09 0,08 0,13 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
225 0,05 0,06 0,07 0,07 0,12 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
275 0,05 0,06 0,08 0,07 0,12 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06
325 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
375 0,04 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05
425 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
475 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
525 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
575 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
625 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
675 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,056 0,05
725 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
775 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
825 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
975 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0.05 0,05 0,05
1025 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1075 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
1125 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1175 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1225 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03
1275 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
1325 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1375 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1475 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1575 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03
1675 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1775 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1825 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1925 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1975 - 0,03 0,03 | 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03

Seite 15 von 40




(@] Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[ VERITAS |

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%]
21 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
2,3 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07
25 0.1 0.1 0,09 0.09 0.08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0.08
2,7 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
29 0,1 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
3.1 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08
33 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
3,5 0,11 0,11 0,1 0.1 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
37 0,11 0,12 0,12 0,12 0.12 0,12 0,12 0.11 0,11 0,11 0,11
3,9 0,12 0,15 0,15 0,13 0,13 013 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
41 0,13 0,18 0.19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,15 0.15 0,15 0,14
43 0,16 0,22 0,25 0,28 0,27 0,24 0,24 0,23 022 0,21 0,21
4,5 0,21 0,24 0.3 037 0,34 0,31 0,29 0,31 029 029 0,33
47 0,36 0,36 035 039 0,45 0,56 0,61 0,64 0.54 0,56 0,56
49 0,33 0,31 03 0,31 037 0,45 0,48 0,49 0,51 0,52 0,52
51 0,19 0.19 0,21 0,21 0.19 0,18 0,18 0,19 0,22 0.23 0,23
53 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09 0,09 0,1 0.1 0,1
55 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08
57 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
59 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
89 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 10 A.
Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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(%J Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[ BUHEAU ]
[ VERITAS ]

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE7K / SE7TK-RWS

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
1 6,97 10,49 20,3 30,37 40,84 50,58 60,22 70,13 80,21 90,25 | 101,35
2 0,39 0,59 0,29 0.5 0,48 0,42 0.4 0,43 0,56 0,42 0.46
3 3,22 3.79 314 1,87 1.47 0,97 0,64 0,49 0.5 0.44 0.43
4 0,04 0,06 0,18 0,12 0,18 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0.1
5 1.3 0.89 1,71 1,54 11 0,73 0,44 0,35 0,36 0,33 0,34
6 0,04 0,08 0,12 0,07 0,12 0,07 0,06 0,05 0,05 0,09 0,03
7 1,33 1,32 0,71 1,53 1,42 1,25 1 0,81 0,81 0,77 0,79
8 0,06 0,06 0,12 0,13 0,05 0,12 0,06 0,05 0.05 0,07 0.07
9 0,37 0,38 0.4 0,45 0,68 0,65 0,49 0,38 0,37 03 0,26
10 0,07 0,09 01 0,17 0,06 0,05 0,07 0.06 0,12 0,05 0,05
11 0,68 0,72 0,97 0,71 0,59 0,73 0,78 0,67 0.6 0,54 0,55
12 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,07 0,06 0,06 0,08 0.1 0,06
13 0,18 0,23 0.3 0,35 0,3 0,3 0,37 0,38 0,38 0,33 0,27
14 0,07 0,09 0,12 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,12 0,08 0,05
15 0,39 0.49 0,55 0,52 0,48 0,33 0,43 0,48 0,44 0,35 0,33
16 0,07 0,07 0,1 0,08 0,06 0,03 0,03 0,05 0,16 0,11 0,07
17 0,14 0.2 0,3 0,22 0,24 0,24 0,14 0,26 0,33 027 0,22
18 0,06 0,05 0,07 0.1 0,04 0,06 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05
19 0,22 0,35 0.25 0,31 0,26 0,31 0.2 0,31 0,34 0,27 0,21
20 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,03 0,04 0,11 0,11 0,07
21 0,11 0,19 0,2 0,13 0,14 0,18 0,17 0,1 0,21 0.2 0,17
22 0,05 0,04 0,11 0,08 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07
23 0,12 018 017 0,14 0,16 0,16 0,17 0,1 0,2 0,19 0,14
24 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
25 0,06 0,09 0,12 0,13 0,14 0,08 0,15 0,09 0.1 0,15 0,14
26 0,06 0,05 0,07 0,07 0,04 0,03 0,04 0,03 0,08 0,07 0,07
27 0,06 0,11 0,09 0,08 0,08 0,05 0,11 0,06 0,09 0,14 0,12
28 0,05 0,04 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,04
29 0,08 0,04 0,04 0,06 0,03 0,09 0,08 0,09 0,04 0,11 0.1
30 0,05 0,03 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04
31 0,05 0,04 0.06 0,05 0,06 0,08 0,03 0,09 0.06 0,08 0,09
32 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,07 0,05 0,04
33 0,03 0,03 0,05 0,07 0,07 0,06 0,03 0,07 0,04 0,08 0,08
34 0,04 0,02 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
35 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,07 0,05 0,08 0,05 0,06
36 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03
37 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,04 0,06
38 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03
39 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04
40 0,03 0,02 0,05 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04
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(%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
NI
[VERITAS |

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] th [%] Ih [%] I [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,18 0,06 0,23 0.22 0,24 0,19 0,19 0,22 0,23 0,24 0.27
125 0,08 0,06 0,09 0,08 0,12 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0.09
175 0,05 0,06 0,09 0,08 0,13 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
225 0,05 0,06 0,07 0,07 0,12 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
275 0,05 0,06 0,08 0,07 012 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06
325 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
375 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
425 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
475 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
525 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
575 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05
625 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
675 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
725 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
775 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
825 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
875 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
925 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
975 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
1025 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1075 0,04 0,05 0,05 0.05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
1125 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1175 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1225 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1275 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
1325 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1375 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1475 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1525 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1575 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1625 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1675 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1725 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1775 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1825 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1925 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
1975 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih[%] | th[%] | Ih[%] | Ih[%] Ih [%] h[%] | 1h[%] Ih [%] Ih[%)] | Ih[%] Ih [%]
21 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
2,3 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07
25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
27 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
29 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08
3,1 0,09 0,08 0,09 0.09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08
33 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
] 0,1 0,11 0.1 0.1 0,1 0,09 0,09 0,09 0.09 0,09 0,09
37 0,1 0,12 0.12 0.11 0,11 0,1 0,11 0.1 0.1 0,1 0,1
39 0,11 0,14 0,14 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
41 0,13 0,18 0.19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14
43 0.16 0,22 0,25 0.26 0,26 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 021
45 0,21 0,24 03 037 0,34 0,31 0,29 0,3 0,28 028 0,31
4,7 0,36 0,35 0,34 0,39 0,44 0,57 0,61 0,63 0,53 0,54 0,55
49 0,33 0,31 03 0,31 0,37 0,45 0,48 0,49 0,51 0,52 0,52
51 0,18 0,18 02 02 0,19 0,18 0,18 0,19 0,21 0,22 0,22
53 0,1 0,1 0,1 0,11 0.11 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0.1
55 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07
57 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
59 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0.04 0,03 0,03
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
71 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstromist 11,5 A.
Die Oberschwingungswerte sind MaXimialwerte aus allen Phasen.
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5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE8K / SEBK-RWS

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] 1h [%]
1 6,35 10,62 20,4 30,48 40,18 50,24 60,53 70,15 80,13 90,13 101,2
2 0,34 0.6 0,28 0,39 0.44 0,36 0,38 0.4 0,46 0,42 0,36
3 2,88 3,61 2,28 1,46 1,07 0,63 0,42 0,37 0,35 0,34 0,34
4 0,04 01 0,12 0,16 0,1 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,08
5 1,09 0,64 1,59 1,12 0,81 0,45 0,32 0,29 0,29 0,3 0,32
6 0,03 0,08 0.08 0,1 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0.03
7 1,16 1,16 0,81 1,39 1,19 0,94 0,73 0,66 0,65 0,66 0,66
8 0,04 0,06 0,09 0,09 0.1 0,08 0.1 0,04 0,08 0,06 0,04
9 0,32 0,35 0,23 0,62 0,59 05 0,41 03 0,27 0,24 0,24
10 0,05 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,08 0.1 0,07 0,06 0,06
11 0,59 0,63 0,89 0,62 0,56 0,68 0,61 0,49 0,45 0,46 0.47
12 0,04 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,09 0,1 0,08 0,04 0,03
13 0,16 0,23 0,31 0,27 0,2 0,34 0,38 0,31 0.28 0,23 0.2
14 0,06 0,07 0,08 0,06 0,04 0,02 0,09 0,05 0,04 0,04 0,06
15 0,35 0,43 03 0.41 0,33 0,35 0,42 0,36 0,28 0,26 0,27
16 0,06 0,05 0,07 0,06 0,03 0,04 0,08 0,14 0,09 0,07 0,03
17 0.1 0,18 023 0,15 0,21 0,15 0,28 0,32 0,22 0,18 0,14
18 0,03 0,05 0,1 0,06 0,05 0,03 0,13 0,05 0,08 0,04 0,06
19 0,21 03 0,33 0,25 0,29 0,18 0,25 0,28 0,21 0,16 0,15
20 0,05 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,07 0,09 0,06 0,07 0,04
21 0,07 017 0,18 0,16 0,09 0,15 0,12 0,19 0,16 0,13 0.1
22 0,03 0,03 0,06 0,06 0,03 0,03 0,11 0,07 0,06 0,05 0,05
23 0.1 0,15 0,15 0.13 0,08 0.17 0,1 0,16 0,16 0.1 0,06
24 0,04 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
25 0,04 0,1 0,12 0,05 0.1 0,12 0,09 0,09 0,13 0,1 0,08
26 0,04 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,07 0,05 0,08 0,04 0,04
27 0,06 0,08 0,09 0,05 0,08 0,06 0,06 0,08 0,14 0,11 0,06
28 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,07 0,07 0,04 0,04 0,02
29 0,06 0,04 0,04 0,11 0,09 0,04 0,09 0,06 0.1 0,08 0,05
30 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,06 0,03 0,03
31 0,03 0,03 0,05 0,07 0,06 0,05 0,07 0,04 0,09 0.1 0,08
32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02
33 0,03 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04 0,06 0,06 0,07 0,06 0,04
34 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03
35 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,03 0,06 0,07
36 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02
37 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05
38 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02
39 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,04 0,05
40 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
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(%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

HITAS |

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f[Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] I [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,19 0,06 0,19 0,21 0,17 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,25
125 0,08 0,05 0,08 0,1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09
175 0,05 0,06 0,07 0,13 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
225 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
275 0,05 0,05 0,06 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
325 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
375 0,04 0,05 0,06 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
425 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
475 0,04 0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
525 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04
575 0.04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,056 0,05 0,05
625 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
675 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05
725 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
775 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
825 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
875 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
925 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
975 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1025 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1075 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1125 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1175 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0.04
1225 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1275 0,03 0,04 0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1325 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1375 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1425 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1475 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1525 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1575 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1625 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1675 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1725 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
1775 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1875 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1925 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1975 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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(%J Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[BUREAU]
[veriae]

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih[%] | Ih[%] Ih[%] | th(%] | th[%] | Ih{%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
21 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,09 0,07 0,07 0,06 0,08
2,3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
25 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06
27 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06
29 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06
3.1 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06
3,3 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
35 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
37 0,09 0,11 0.1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
39 0,1 0,12 012 0,1 01 0.1 0.09 0.1 0,1 0,09 0,09
41 0,11 0,16 0,16 0.15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13
4,3 0,14 0,19 0,22 0,24 0,2 0.2 0,19 02 0,19 0,19 0,2
4,5 0,19 0,21 0,28 0,32 0,27 027 0,23 0,26 0,24 0,25 0,25
4,7 0,3 0,31 0,31 0,34 0,46 0,53 0,45 0,48 0,47 047 0,49
4,9 0,28 0,27 0,28 0,26 0,36 0.41 0,42 0,44 0,43 0,42 0,44
5,1 0,16 0.15 0,17 0,18 0,16 0,16 0,2 0,18 0,18 0.18 0,18
53 0,09 0,09 0,09 0.1 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
55 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
57 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
59 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
6,3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,03 0.02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.9 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
83 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 13,0 A.

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
(B UHEAU
[VeRiTas]

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE9K
P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
1 5,6 10,47 20,4 30,21 40,34 50,24 60,37 70,39 80,54 90,09 | 101,31
2 0,33 0,48 0,32 0,43 03 0,33 0,38 0,38 0,39 0,47 0,44
3 2,53 3,42 1,73 1,21 0,74 0,48 0,35 033 0,32 0,33 0,46
4 0,03 0.16 0,07 0,19 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 0.1 0.1
5 0,95 0,56 1,36 0,91 0,53 03 0,26 0,25 0,26 0,27 0,35
6 0,04 0,13 0,09 0,14 0,05 0,04 0,04 0,06 0,02 0,03 0,04
7 1,01 0,97 0,93 1,15 0,97 0,73 0.6 0,59 0.6 0,61 0,71
8 0,04 0,17 0,12 0,06 0,09 0,04 0,05 0,07 0,05 0,05 0,06
9 0,29 0,42 0,31 0,54 05 0,32 0,28 0,24 0,21 0,22 03
10 0,06 0,11 0,13 0,08 0,04 0,05 0.1 0,04 0,05 0,04 0,03
11 0,55 0,52 0,65 0,48 0.6 0,6 0,46 0,41 0,42 0,44 05
12 0,04 0,08 0,05 0,09 0,06 0,06 0,07 0,07 0,04 0,04 0,06
13 0,16 0,26 0.4 0,27 0,26 0,3 0,27 0,25 0,21 0,18 02
14 0,06 0,06 0,07 0,09 0,03 0,05 0,11 0,05 0,04 0,04 0,03
15 0,36 0,37 0,32 0,36 0,27 0,38 0,34 0,27 0.25 0,27 0,31
16 0,06 0,07 0,08 0,05 0,03 0,03 0.1 0,08 0,06 0,04 0,05
17 0.1 0,18 0,17 0,16 0.2 0,17 0,25 02 017 0,14 0,11
18 0,03 0,04 0,06 0,02 0,05 0,02 0,07 0,05 0,03 0,05 0,04
19 024 0,26 0,29 0,19 0,23 0.2 0,26 02 0,15 017 0,19
20 0,05 0,06 0,07 0,06 0.03 0,02 0.1 0,06 0,06 0,03 0,04
21 0,07 0,15 0,12 0,12 0,12 0,11 0,15 014 0,12 0,1 0,08
22 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06 0,04 0,05 0,03
23 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,09 0,14 0,17 0,09 0,08 0,08
24 0,04 0,02 0,04 0,06 0,03 0,02 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02
25 0,05 0,07 0,08 0,09 0,07 0,11 0,07 0,12 0,1 0,08 0,05
26 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,04 0,04 0,02
27 0,07 0,07 0,03 0,03 0,03 0,07 0,05 0,12 0,09 0,04 0,02
28 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02
29 0,05 0,03 0,06 0,04 0,06 0,08 0,06 0,08 0,07 0,05 0,03
30 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
31 0,02 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,05
32 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
33 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 0,03
34 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
35 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,05 0,06 0,06
36 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01
37 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04
38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01
39 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05
40 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,02 0,03 0,03 0,01
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(%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[BUREAU |

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] hi%] | thi%] | thiel | ihi] | ihi%] | thi%] | th(%] | 1hi%) | thi%] | Ih(%] | 1h([%]
75 014 | 008 | 017 0,2 015 | 016 | 017 | 0,19 0.2 023 | 025
125 006 | 008 | 006 0,1 006 | 006 | 007 | 007 | 007 | 008 | 009
175 004 | 008 | 006 | 011 005 | 005 | 005 | 005 [ 005 | 006 | 0,08
225 005 | 008 | 006 | 009 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005 | 005 | 007
275 004 | 007 | 005 | 009 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 005 | 007
325 004 | 006 | 005 | 007 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 007
375 004 | 007 | 006 | 007 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 005 | 006
425 004 | 006 | 005 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006
475 004 | 006 | 006 | 006 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006
525 004 | 005 | 004 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 003 | 003 | 006
575 004 | 005 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006
625 004 | 005 | 004 | 004 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 006
675 004 | 005 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005
725 004 | 004 | 004 | 004 [ 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 006
775 004 | 005 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005
825 003 | 004 | 004 | 004 | 003 | 003 | 003 | 003 [ 003 | 003 | 005
875 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 003 | 004 | 004 | 004 | 005
925 003 | 004 | 004 | 003 | 003 | 003 | 004 | 003 | 003 | 003 | 005
975 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005
1025 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 005
1075 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 003 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005
1125 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 002 | 004
1175 003 | 003 | 003 [ 004 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 004 | 004
1225 003 | 003 | 003 | 003 | 002 | 002 [ 002 | 003 | 002 | 002 | 004
1275 003 | 003 | 003 | 004 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 004 | 004
1325 003 | 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 004
1375 003 | 003 | 003 | 004 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 004 | 003
1425 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 004
1475 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003
1525 002 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003
1575 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003
1625 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003
1675 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 [ 003 | 002
1725 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003
1775 003 | 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002
1825 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002
1875 003 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 [ 003 | 003 | 003 [ 003 | 002
1925 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002
1975 002 | 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003 | 002
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAU]
L VERITAS |

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f [kHz] Ih [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%] In [%] lh [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
2,1 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08
23 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07
25 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07
2,7 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
29 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
31 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
3,3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08
35 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
37 0,09 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09
39 0,11 0.12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0.1
41 0,12 0,14 0,14 0.13 0,11 0.11 0,12 0,11 0,12 0,11 013
4,3 0,15 0,18 02 0,2 0,18 0,18 0,18 0.16 0,16 0,16 0,2
4,5 0,18 0,2 0,26 027 023 023 0,22 0.23 0,25 0,23 0.26
4,7 0,28 0,29 0,29 0,34 0,46 0,49 0,41 0.43 043 0,43 0,52
4,9 023 0,23 0,24 0,28 0,34 0.35 0,37 0,37 0,36 0,37 05
51 0,13 0,14 0,16 0,16 0,15 0.15 0,18 0,17 0,17 017 02
53 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
55 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06
57 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
59 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03
6,1 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
6,3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
73 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
79 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
83 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 14,5 A.
Die Oberschwingungswerte sind Makiiialwerte aus allen Phasen.

Seite 25 von 40




(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE10K / SE10K-RWS

P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordnung hi%] | thi%] | (%] | thie] | hi%] | thiel | ihi%] | ] | ih(%] | h(%] | Ih[%]
1 568 | 1079 | 20,79 | 30,57 | 40,77 | 50,73 | 60,31 | 70,64 | 80,63 | 90,23 | 101,17
2 0,32 0,1 026 | 027 0,3 028 | 038 | 042 | 042 | 039 | 034
3 242 | 304 | 135 | 095 | 051 036 | 034 | 034 | 034 | 029 | 038
4 003 | 029 | 006 | 008 | 005 | 005 | 007 | 008 | 009 | 009 | 008
5 0,78 | 0,75 1.1 0,7 038 | 026 | 025 | 025 | 027 | 026 | 027
6 004 | 019 | 005 | 006 | 005 | 004 | 006 | 002 | 003 | 003 | 003
7 094 | 067 | 107 | 099 | 074 | 059 | 05 | 058 | 059 | 054 | 062
8 004 | 018 | 008 | 006 | 006 | 008 | 003 | 005 | 005 | 005 | 005
9 026 | 055 | 027 | 045 | 035 | 028 | 025 | 021 0.2 0,21 0,26
10 0,05 | 0,11 0.1 003 | 009 | 006 | 006 | 004 | 004 | 003 | 005
11 0,51 0,39 0,5 0,44 06 0,48 04 0,41 0,42 04 0,44
12 003 | 007 | 004 | 004 | 006 | 005 0,1 005 | 003 | 005 | 003
13 016 | 025 | 027 | 019 | 025 | 026 | 026 | 021 018 | 015 02
14 007 | 012 | 006 | 003 | 007 | 009 | 003 | 003 | 005 | 003 | 003
15 034 | 034 | 037 | 031 | 029 | 034 | 027 | 024 | 026 | 025 | 027
16 005 | 008 | 005 | 003 | 008 | 006 0,1 005 | 004 | 004 | 002
17 013 | 013 | 019 | 018 | 014 | 024 | 022 | 017 | 014 | 011 0,11
18 003 | 007 | 006 | 003 | 007 | 011 004 | 004 | 005 | 002 | 002
19 023 | 028 0,2 023 | 015 | 024 | o021 015 | 015 | 015 | 017
20 005 | 005 | 002 | 002 | 011 005 | 008 | 006 | 003 | 004 | 003
21 012 | 012 | 009 | 008 | 014 | 011 014 | 013 0,1 008 | 007
22 003 | 005 | 005 | 002 | 008 | 008 | 005 | 005 | 004 | 002 | 002
23 013 | 0,14 0,1 007 | 015 | 012 | 0,14 0,1 007 | 007 | 008
24 003 | 004 | 003 | 003 0,1 005 | 009 | 003 | 002 | 003 | 002
25 007 | 007 | 011 009 | 012 | 004 | 013 0,1 007 | 005 | 005
26 004 | 003 | 005 [ 002 | 006 | 004 | 006 | 005 | 004 | 002 | 002
27 008 | 006 | 006 | 006 0,1 005 | 008 | 009 | 004 | 003 | 002
28 003 | 002 | 003 | 003 | 008 | 007 | 003 | 004 | 002 | 002 | 001
29 004 | 004 | 005 | 007 | 005 | 007 | 007 | 007 | 004 | 003 | 003
30 002 | 002 | 003 | 001 | 004 | 002 | 005 | 003 | 003 | 002 | 001
31 003 | 002 | 005 | 003 | 006 | 007 | 004 | 007 | 006 | 004 | 003
32 002 | 004 | 003 | 002 | 008 | 006 | 004 | 003 | 002 | 001 0,01
33 003 | 004 | 005 | 002 | 005 | 007 | 004 | 006 | 003 | 003 | 002
34 0,01 002 | 003 | 001 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 002 | 001
35 003 | 004 | 002 | 004 | 005 | 007 | 004 | 004 | 006 | 005 | 004
36 002 | 002 | 002 | 002 | 007 | 003 | 003 | 003 | 003 | 0,01 0,01
37 002 | 003 | 003 | 003 | 005 | 004 | 001 005 | 004 | 003 | 003
38 002 | 002 | 002 | 002 | 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 001 0,01
39 003 | 003 | 003 | 002 | 005 | 003 | 003 | 003 | 004 | 004 | 004
40 0,01 002 | 003 | 0,01 006 | 002 | 003 | 003 | 003 | 001 0,01
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(%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[VEniTas

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f [Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] th [%] Ih [%] Ih [%] ih [%] Ih [%] Ih [%]

75 0,04 0,06 0,156 0,14 0,14 0,15 0,16 0,18 0,21 0,21 0,24
125 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08
175 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07
225 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06
275 0,04 0,06 0,05 0,06 0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06
325 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06
375 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06
425 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,06
475 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06
525 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,06
575 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
625 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
675 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
725 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
775 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
825 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05
875 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
925 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04
975 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
1025 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
1075 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
1125 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
1175 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1275 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1325 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1375 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1475 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1525 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1575 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1675 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
1725 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1775 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
1875 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
1925 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0.02 0,02 0,02
1975 0,02 6,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 6,02 0,02
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(k@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAY |
VERITAS ]

5.2.4.1 b) Héhere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f [kHZ] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] In [%] Ih [%]
21 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 0.06
23 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
25 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
2,7 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
29 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
3.1 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07
3r3 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
3,5 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
37 0,09 0.09 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09
39 0,1 0,11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0.1
41 0,12 0,13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0,13
43 0,15 0.18 0,19 0,18 017 0,16 0,15 0,15 0,15 0.15 0,2
4,5 0,17 02 0,25 0.21 0,19 0,19 02 02 0,21 0,22 0,26
47 0,26 0.25 027 0,36 0,34 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,49
49 0,21 0.2 0,21 0,26 0,34 0,33 034 0,32 0,32 0,31 0.43
5,1 0,13 0,13 0.14 0,13 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 015 017
53 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
55 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
57 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
59 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
6,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,5 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
6.7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
71 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
73 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01
79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.1 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
87 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
89 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 16,0 A.
Die Oberschwingungswerte sind Ma&ifiialwerte aus allen Phasen.
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{%) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE12.5K
P/Pn [%) 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung (%] | W% | Wi%] | k(%] [ hi%] | W% | Wi%) | Wi%] | Wi%) | (%] | hi[%)

1 513 | 10,15 | 20,27 | 33,09 | 40,16 | 50,00 | 61,11 | 67,90 | 84,85 | 97,10 | 106,93
2 015 | 015 | o016 | 008 | 006 | 009 | 012 | 014 | 013 | 009 | 011
3 1,61 157 | 045 | 045 | 052 | 053 | 078 | 103 | 144 | 172 | 213
4 012 | 012 | 016 | 003 | 004 | 003 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004
5 053 | 080 | 071 027 | 023 | 023 | 08 | 108 | 150 | 170 | 205
6 006 | 0,11 0,11 003 | 004 [ 003 | 003 | 003 | 003 | 004 | 007
7 072 | 028 | 082 | 058 | 043 | 038 | 098 | 116 | 147 | 160 | 184
8 002 | 010 | 007 | 001 | 003 | 003 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002
9 020 | 035 | 033 | 028 | 020 | 019 | 060 | 072 | 089 | 097 | 109
10 003 | 012 | 005 | 002 | 001 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002
11 036 | 035 | 029 | 042 | 036 | 027 | 068 | 075 | 083 | 081 | 088
12 003 | 007 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002
13 012 | 0,11 014 | 019 | 020 | 020 | 043 | 046 | 049 | 045 | 046
14 003 | 004 | 003 | 002 | 002 | 001 0,01 0,01 0,01 002 | 002
15 024 | 032 | 029 | 022 | 026 | 020 | 039 | 041 044 | 040 | 044
16 002 | 006 | 005 | 002 | 002 | 001 002 | 002 | 002 | 001 | 002
17 009 | 006 | 012 | 012 | 013 | 015 | 022 | 023 | 024 | 022 | 024
18 002 | 007 | 005 | 001 | 002 | 001 0,01 002 | 002 | 001 | 002
19 017 | 020 | 013 | 012 | 016 | 016 | 024 | 029 | 035 | 032 | 0,35
20 0,01 004 | 003 | 001 | 002 | 001 002 | 002 | 002 | 001 | 002
21 006 | 008 | 010 | 010 | 006 | 010 | 010 | 015 | 019 | 018 | 0,19
22 0,01 002 | 004 | 001 | 002 | 001 002 | 002 | 002 | 002 | 002
23 0,10 | 0,11 010 | 011 | 006 | 0,11 018 | 024 | 025 | 019 | 017
24 0,01 003 | 0,01 001 | 002 | 001 002 | 002 | 001 001 | 001
25 004 | 006 | 005 | 007 | 006 | 007 | 014 | 018 | 017 | 012 | 0110
26 0,01 005 | 003 | 002 | 002 | 001 002 | 002 | 002 | 001 | 002
27 004 | 004 | 002 | 004 | 004 | 005 | 013 | 014 | 011 0,05 | 004
28 0,01 003 | 0,01 002 | 001 002 | 001 0,01 0,01 0,01 | 001
29 002 | 005 | 004 | 002 | 005 | 005 | 013 | 014 | 008 | 004 | 006
30 0,01 003 | 002 | 001 | 001 0,01 0,01 0,01 0,01 001 | 001
31 002 | 002 | 003 | 002 | 004 | 003 | 011 0,11 0,04 | 006 | 009
32 0,01 0,03 | 001 001 | 001 002 | 0,01 0,01 0,01 001 | 0,01
33 002 | 002 | 003 | 002 | 003 | 002 | 007 | 006 | 004 | 007 | 009
34 0,01 002 | 003 | 001 | 002 | 002 | 001 0,01 0,01 001 | 0,01
35 002 | 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 006 | 004 | 004 | 009 | 011
36 0,01 002 | 002 | 001 | 002 | o001 0,01 0,01 0,01 001 | 0,01
37 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 001 005 | 006 | 006 | 009 | 011
38 0,01 002 | 002 | 001 | 002 | 001 0,01 0,01 0,01 001 | 001
39 0,03 | 001 002 | 002 [ 003 | 003 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007
40 0,01 0,03 | 0,01 001 | 002 | 001 0,01 0,01 0,01 001 | 0,01
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[@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAU |
L VERITAS |

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%)] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih {%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] Ih {%] Ih [%]
75 0,03 0,10 0,13 0,12 0,12 0,13 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13
125 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
175 0,04 0,04 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05
225 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
275 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04
325 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0.05
375 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04
425 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
475 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04
525 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
575 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
625 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
675 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
725 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05
775 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05
875 0,03 0,03 0,03 0,02 0.03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0.03
925 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05
975 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03
1025 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05
1075 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02
1125 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
1175 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
1225 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1275 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
1325 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1375 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0.03 0,02
1425 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1475 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
1525 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,04
1575 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
1625 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1675 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
1725 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
1775 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1825 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03
1875 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02
1925 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1975 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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() Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAU ]
[VERITAS ]

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHZz] Ih [%] Ih[%] | Ih[%] | th[%] | th[%] th [%] | Ih[%] Ih [%] Ih{%] | 1h[%] Ih [%]
21 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0.07 0,09 0,08 0,07 0,10
2,3 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 0,08 0,04 0,07 0,12
25 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0.04 0,06 0,06 0,05 0,07 0,11
27 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0.05 0,07 0,07 0,08
2,9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 0,08
31 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,10
33 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,09
3,5 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,10
37 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,11
39 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10
4,1 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10
43 0,09 0,10 0,10 0,08 0,09 0,08 0,11 0,08 0,10 0,11 0,14
4,5 0,09 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 0,13 0.1 0,12 0,13 0,15
47 0,12 0,12 0,15 0,16 0,16 0,16 0,29 0.19 0,22 0,20 0.26
4,9 012 0,12 0,13 0,17 0,17 0,17 0,22 0,20 0,23 0,19 0,25
51 0,14 0,13 0,14 0,18 0,18 0,17 0,21 0,20 0,22 0,22 0,25
53 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0.10 0,10 0,10 0,10
55 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
5,7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05
59 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6.1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
6,3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6.5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
7.1 001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01
75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.1 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 20,0 A.
Die Oberschwingungswerte sind li&ximalwerte aus allen Phasen.
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(@J Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE15K
PIP [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung h[%] | Ih[%] | h(%] | (%] | Ih[%] | Ih[%] | h(%] | (%] | th[%] | Ih[%] | Ih{%]

1 514 | 10,24 | 20,05 | 2987 | 3993 | 49,86 | 59,98 | 6554 | 79,20 | 89,07 | 94,13
2 037 | 025 | 039 | 031 036 | 029 | 030 | 030 | 036 | 033 | 039
3 213 | 257 | 144 | 1,01 063 | 051 050 | 052 | 048 | 046 | 067
4 005 | 030 | 016 | 006 | 005 | 004 | 005 | 005 | 006 | 006 | 009
5 087 | 076 | 118 | 083 | 049 | 030 | 026 | 027 | 024 | 021 0,36
6 006 | 019 | 0,11 005 | 005 | 002 | 002 | 003 | 003 | 003 | 004
7 077 | 055 | 091 092 | 070 | 051 047 | 049 | 046 | 044 | 058
8 005 | 015 | 0,11 004 | 006 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 0,03
9 0,31 064 | 037 | 046 | 039 | 025 | 020 | 018 | 019 | 020 [ 027
10 005 | 010 | 010 | 003 | 005 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003
11 044 | 042 | 053 | 039 | 052 | 042 | 033 | 033 | 032 | 031 0,39
12 005 | 007 | 009 | 002 | 004 | 004 | 002 | 002 | 002 | 002 | 0,02
13 025 | 037 | 028 | 012 | 028 | 026 | 018 | 015 | 013 | 014 | 0,19
14 004 | 009 | 003 | 003 | 003 | 004 | 002 | 002 | 002 | 001 0,02
15 032 | 036 | 028 | 028 | 026 | 0,31 023 | 0,21 020 | 020 | 025
16 004 | 009 | 003 | 004 | 002 | 004 | 003 | 002 | 002 | 001 0,02
17 019 | 019 | 014 | 0,21 009 | 021 017 | 014 | 010 | 009 | 012
18 003 | 007 | 004 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 001 0,02
19 024 | 023 | 024 | 022 | 014 | 022 | 020 | 017 | 013 | 012 | 016
20 002 | 004 | 004 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 001 0,02
21 012 | 012 | o010 | 008 | 010 | 010 | 012 | 012 | 008 | 007 | 007
22 002 | 005 | 002 | 002 | 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 001 0,02
23 013 | 009 | 009 | 008 | 014 | 010 | 015 | 014 | 008 | 007 | 008
24 002 | 003 | 002 | 002 | 003 | 002 | 003 | 002 | 002 | 001 0,02
25 008 | 006 | 009 | 008 | 011 004 | 012 | 011 0,07 | 005 | 005
26 002 | 004 | 004 | 003 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002 | 001 0,02
27 005 | 004 | 007 | 007 | 007 | 003 | 008 | 008 | 005 | 003 [ 003
28 002 | 004 | 003 | 003 | 003 | 002 | 003 | 003 | 002 | 0,01 0,02
29 003 | 005 | 001 006 | 004 | 005 | 007 | 009 | 006 | 004 | 003
30 002 | 004 | 002 | 002 | 002 | 002 | 003 | 003 | 002 | 001 0,02
31 002 | 004 | 004 | 002 | 002 | 005 | 005 | 007 | 005 | 004 | 004
32 003 | 003 | 003 | 001 002 | 002 | 003 | 003 | 002 | 001 0,02
33 002 | 003 | 004 | 003 | 003 | 004 | 002 | 005 | 004 | 003 [ 003
34 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 003 | 002 | 003 | 002 | 001 0,02
35 003 | 002 | 003 | 004 | 004 | 004 | 002 | 004 | 005 | 005 | 006
36 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 001 0,02
37 004 | 002 | 004 | 002 | 004 | 003 | 002 | 003 | 004 | 004 | 005
38 002 | 004 | 002 | 002 | 003 | 003 | 002 | 003 | 002 | 001 0,02
39 003 | 003 | 003 | 003 | 002 | 002 | 003 | 002 | 003 | 004 | 005
40 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002
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(Ea
') Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [Hz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
75 0,04 0,07 0,19 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0.2
125 0,04 0,07 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07
175 0,04 0,07 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
225 0,04 0,07 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05
275 0,04 0,06 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05
325 0,04 0,06 0,06 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
375 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05
425 0,04 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
475 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
525 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
575 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
625 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
675 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0.03 0,03 0,04
725 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
775 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
825 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
875 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
925 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
975 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
1025 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
1075 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
1125 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1175 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1275 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
1325 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1375 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1475 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1525 0,03 0,03 0.03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1575 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04
1675 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04
1775 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1825 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0.02 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1925 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
1975 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAU ]
[VERITAE]

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

PIPn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih[%] | th[%] | Ih[%] Ih[%] | Ih[%] Ih[%] | Ih{%] Ih[%] | Ih[%] | Ih[%] | Ih[%]
2,1 0,08 0,08 0.08 0,08 0,07 0,07 0.08 0,07 0,07 0,08 0,11
23 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0.06 0,06 0,06 0,07 0.1
25 0,07 0,08 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,1
2,7 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,1
2,9 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1
31 0,08 0.08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,1
33 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,1
35 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,1
3,7 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0.08 0,08 0,07 0.1
3,9 0,09 0,09 0.09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,1
4,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12
4,3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0.1 0,1 0,13
45 0,11 0,11 0.11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,1 0,12
47 0,11 0,11 0,11 0,11 0.11 0,11 0,11 0.11 0.11 0,11 0,13
4,9 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12
51 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14
53 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
55 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,09
57 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
59 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
6.1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
6,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 23,0 A.
Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

Seite 34 von 40




(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

[BUREAU]

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE16K
P/Pq [%)] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung Ih [%] In [%] In [%] In [%] In [%] i [%)] Ih [%] In [%] In {%] In [%] In [%]

55 10,21 20,01 31,31 39,87 49,71 59,62 65,24 79,35 89,58 94,04

0,37 0,23 0,34 0,28 0,32 0,36 0,37 0,31 0,37 0,31 03

2,08 219 1,33 0,79 0,55 0,48 0,49 0,48 0,5 0.5 0,58

0,05 0.2 012 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07

0,77 0,82 1,09 0,65 04 0,27 0,26 0,25 0,24 0,21 0,31

0,06 0,15 0,06 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,73 0.43 0,85 08 06 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 05

0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,29 0,58 0,28 0,43 0,34 0,23 0,18 0,17 0,19 0,2 0,256

0,05 0,11 0,06 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0.43 0,39 0,47 0,43 0,48 0,36 0,32 0,31 0,33 0,33 0,35

0,05 0,14 0,07 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02

0,24 03 0,26 0,16 0,28 0,22 0,15 0,13 0,14 0,14 017

0,04 0.1 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02

0,31 0,34 0,27 0,21 0,28 0,27 0,21 0,19 0,21 0,21 0,22

0,04 0,07 0,03 0.03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

0,18 0,18 0.1 0,15 0,13 0.2 0,14 0,12 0,09 0.1 0,11

0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02

JENBEHEEEEEGERE AN ANE

0,22 0,21 0,22 0,21 0,13 0,22 0,18 0,14 0,14 0,14 014

20 0,02 0,07 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02
21 0,11 0,07 0,12 0,12 0,08 0,12 0,11 0,11 0,08 0,06 0,06
22 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02
23 0,12 0,14 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,11 0,08 0,08 0,08
24 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02
25 0,07 0,03 0,05 0,04 01 0,07 0,11 0,1 0,06 0,05 0,04
26 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02
27 0,04 0,07 0,07 0,04 0,07 0,03 0,08 0,07 0,04 0,03 0,02
28 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02
29 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,02 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03
30 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02
31 0,01 0,03 0,02 0,06 0,04 0,03 0,06 0,07 0,04 0,03 0,03
32 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02
33 0,02 0,05 0.03 0,03 0,01 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03
34 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02
35 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05
36 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
37 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
38 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01
39 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05
40 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
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Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f[Hz] I [%} In [%] Ih [%] Ih [%] I [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] In [%] Ih {%]
75 0,04 0,04 0.2 0,12 0,12 0,14 0,16 0,15 0,18 0,19 0,22
125 0,04 0,04 0,1 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07
175 0,04 0,04 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
225 0,04 0,04 0,08 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05
275 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
325 0,04 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
375 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
425 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
475 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
525 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
575 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
625 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
675 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,04
725 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
775 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
825 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
875 0,04 0.04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
925 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
975 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1025 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
1075 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
1125 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1175 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1275 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1325 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1375 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1475 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1525 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1575 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1675 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1725 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1775 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02
1825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1925 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,03
1975 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
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(BUREAL |
| VERTTASE]

5.2.4.1 b) Hohere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f [kHz] In [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] In [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
2,1 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,09
23 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
25 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09
27 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,09
29 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,09
31 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0.06 0,06 0,06 0,09
33 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,09
35 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0.07 0,06 0,06 0,06 0,09
3,7 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1
3.9 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,1
4,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,11
4,3 0,1 0,1 0.1 01 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,09 0,13
4,5 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,09 0,09 0,09 0,11
4.7 0.1 01 0,11 0,1 0,11 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,12
4,9 0.1 0.1 0.1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11
51 0.1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 0.1 0,11 0,1 0,12
53 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0.09
55 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
57 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06
59 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6.3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
73 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 25,5 A.
Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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(@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240

5.2.4.1 b) Oberschwingungen

SE3K
P/Pn [%] 0(5) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnung In [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%] Ih [%] In [%]
5,46 10,16 20,25 32,91 3995 | 49,69 | 59,66 65,36 79,07 88,79 93,83
0,3 0.2 0,29 0,26 0,27 0,26 0,29 0,31 0,32 0,31 0,22

1,99 1,94 1,21 0,61 0,48 0,44 0.45 0,45 0,46 0,44 0,53

0,03 0,13 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05

07 0,85 0,96 0.49 0,32 0,23 0.23 0,23 0,21 0,18 0,26

0,05 0,09 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

0,69 0,43 0,79 0,66 0,51 0,42 0.43 0,42 0,43 0,39 0,46

0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,28 0,5 0,25 0,37 0,27 0,19 0,16 0,17 0,18 0,18 0,22

0,04 0,08 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

0,41 0,46 0,38 0,44 0,42 0,31 0,29 0,29 0,31 0,29 0,32

0,04 0,1 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

0,23 0,21 0,25 0,22 0,26 0,17 0.13 0,11 0,13 0,13 0,16

0,03 0,06 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

0,3 0,38 0,27 0,2 0,27 0,23 0,18 0,18 0,19 0,18 0.2

0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

0,17 0,16 0.1 0,08 0,15 0,17 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11

0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

alz|z|z|a|z|a|r]|2|2]e|o|~|o|a|s|w|n|-~

0,21 0,2 0.16 0.15 0,15 0,2 0.14 012 012 0,12 0,13

20 0,02 0,08 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
21 0,11 0,08 0,11 0.1 0,06 0,12 0.1 0,09 0,06 0,05 0,06
22 0,02 0,05 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
23 0,12 0,11 0,11 0,13 0,07 0,13 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07
24 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
25 0,07 0,05 0,02 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,05 0,04 0,04
26 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
27 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,05 0,07 0,06 0,02 0,02 0,02
28 0,02 0,06 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
29 0,02 0,05 0,06 0,02 0,07 0,04 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03
30 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
31 0,01 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 0,07 0,06 0,03 0,03 0,03
32 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
33 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02
34 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
35 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04
36 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0.01 0,01 0,01
37 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03
38 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
39 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
40 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
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[BUREAU |
[VERITAS]

5.2.4.1 b) Zwischenharmonische

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f[Hz] Ih [%] Ih [%] In [%] In [%] In [%] ih [%] Ih [%] In [%] In [%)] Ih [%] Ih [%]
75 0,04 0,04 0,16 0,12 0,12 0,12 013 0,15 0,17 0,19 0.21
125 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
175 0,04 0,04 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06
225 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
275 0,04 0,04 0,06 0,04 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,04 0,05
325 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05
375 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
425 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
475 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
525 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
575 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
625 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
675 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
725 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
775 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
825 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
875 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
925 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04
975 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1025 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1075 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,04
1125 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04
1175 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1225 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1275 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1325 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1375 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1425 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1475 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1525 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1575 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03
1625 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
1675 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0.03 0,03 0,03
1725 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
1775 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
1825 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1875 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02
1925 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1975 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
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‘@) Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0240
[BUnEAy ]|
[VERITAS]

5.2.4.1 b) Héhere Frequenzen

P/Pn [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f [kHz] Ih [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%] I [%] Ih [%] Ih [%] Ih [%)] Ih [%] Ih [%] Ih [%]
21 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
2,3 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
25 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,08
2,7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
29 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08
3.1 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08
3,3 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08
315 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08
37 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09
39 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09
41 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11
43 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12
4,5 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,11
47 0.1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0.09 0,12
49 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,11
5.1 0,1 0,1 0,1 0.1 01 0,1 0,1 01 0.1 0,09 0,12
53 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
5,5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07
5,7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
59 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
6,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,3 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
6,9 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
77 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7.9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
83 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 26,0 A.
Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.
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Zertifikat fur den NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335

Israel
Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu SE3K SE4K SE5K SE6K
Erzeugungseinheit Typ: SETK SE8K SE9K SE10K
SE12.5K SE15K SE16K SE17K
SE3K-RWB SE4K-RWB SE5K-RWB -
SE5K-RWS SE7K-RWS SE8K-RWS SE10K-RWS
Firmwareversion: Ab DSP1: 1.13/DSP2: 2.20
Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen -
Richtlinien: Niederspannung

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am
Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete NA-Schutz wurde nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert. Die in der
Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfiillt:

» Einstellwerte und die Abschaltzeiten
» Funktionstiichtige Wirkungskette ,NA-Schutz-Kuppelschalter”
¢ Technische Anforderungen der Schalteinrichtung
o Aktive Inselnetzerkennung
» Einfehlersicherheit
Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:
¢ Technische Daten des NA-Schutz und zugehérige EZE Typen
o Einstellwerte der Schutzfunktionen
o Ausldsewerte der Schutzfunktionen

Berichtsnummer: 10TH0222-VDE0124-100:2020_0 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Zertifikatsnummer: U21-0241 - — .. Ausstellungsdatum: 2021-03-12

Zertifizierungsstelle’ .

| 7. [

Thomas Lol |
Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Séi;vibe’s Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

(( DAkks

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichén :Genehmr:gung der'Buraau Veritas Consumer Products Services Germany
GmbH

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany. cps-hamburg@de.bureauveritas.com
Consumer Products Services Germany GmbH  Tel: +49 40 74041-0 www.bureauveritas.de/cps




(@) Anhang zum Zertifikat fiir den NA-Schutz Nr. U21-0241

[VERTTAS |
E.6 und E.7 Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz
Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz Nr. 10TH0222-VDE0124-100:2020_0

»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften*

NA-Schutz als integrierter NA-Schutz

Hersteller / Antragsteller: SolarEdge Technologies Ltd.

1 HaMada Street

Herzliya 4673335

Israel
Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: Photovoltaikwechselrichter: SE3K, SE4K, SE5K, SE6K, SE7K, SE8K, SE9K,

SE10K, SE12.5K, SE15K, SE16K, SE17K

Photovoltaikwechselrichter mit Hochsetzsteller: SE3K-RWB, SE4K-RWB, SE5K-

RWB

Hybridwechselrichter: SESK-RWS, SE7K-RWS, SESK-RWS, SE10K-RWS
Firmware Version: Ab DSP1:1.13/DSP2: 2.20
Integrierter Kuppelschalter: Typ Schalteinrichtung 1: Relais

Typ Schalteinrichtung 2: Relais
Messzeitraum: 2015-09-08, 2015-05-30 to 2016-06-03,2017-01-26, 2017-05-05,

2019-10-13 t0 2019-12-10, 2021-01-12 — 2021-01-27

Umrichter
Auslo it NA-Schutz 2
Schutzfunktion Einstellwert Auslosewert fisiosezsit .c e
Abschaltzeit 2

Spannungsriickgangsschutz U< 1840V 183,3V 3,066 s
Spannungsriickgangsschutz U<< 103,5V 102,8 V 0,356s
Spannungssteigerungsschutz U> 2530V - 504 s
Spannungssteigerungsschutz U>> 2875V 2874V 0,183 s
Frequenzriickgangsschutz f< 47,50 Hz 47,50 Hz 0,171s
Frequenzsteigerungsschutz f> 51,50 Hz 51,50 Hz 0,183 s

@ davon Eigenzeit des Kuppelschalters 20 ms

b |&ngste Abschaltung des Spannungssteigerungsschutz als gleitender 10-min-Mittelwert, nach 5.5.7 Schutzeinrichtungen und
Schutzeinstellungen aus der VDE 0124-100

Die Abschaltzeit (Summe der Ausldsezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht Uberschreiten.
Die Uberprufung der Gesamtwirkungskette ,NA-Schutz — Kuppelschalter* fiihrte zu einer erfolgreichen Abschaltung.

Der oben genannte NA-Schutz hat mit den zugeordneten Erzeugungseinheiten die Anforderungen zur Inselnetzerkennung mit
Hilfe des aktiven Verfahrens (Schwingkreistest) erflllt.

Der oben genannte NA-Schutz erfilit die Anforderungen zur Synchronisation.

Anmerkung:

Fir Anlagen grofer 30kVA ist ein zentraler NA-Schutz am zentralen Zahlerplatz nach VDE AR-N 4105:2018 gefordert. Die
Nutzung des internen NA-Schutz fiir die oben aufgefihrten Wechselrichter ist mit dem Netzbetreiber abzukldren.
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